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Griglia circolare per l'istallazione su pareti
esterne, dotata di rete antivolatile
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Elettroventola

Sigillatura a'tenuta con silicone RE.
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N.B.= L'esatta collocazione sulla muratura
verra definita in fase di D.L.

Particolare FISSAGGIO A SOFFITTO ELETTROVENTOLA
(particolare da utilizzare per piano sotftotetto)
Scala 1:10

Condofta con guscio
(vedi Part. 01)
IN COPERTURA: camino con cappello cinese

72 esistente

%\\\\\\\\\\\\\\\\\\W&mo::omo_ﬁmio esisfente

Eleftroventola| >

& @ % ZONA FILTRO

N.B.= L'esatta collocazione sulla muratura
verra definita in fase di D.L.

.B.= L'esatta collocazione sulla
uratura verra definita in fase di D.L|

ZONA FILTRO
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ZONA FILTRO

Porta E6Q/SA
90x210 &

210

ELEMENTI PRESENTI NELLA ZONA FILTRO

Eleffroventola

Tipologia quadro per pressurizzatore

Qslaye . PLC o

panajuBl
g
e e -

-

Tipologia cassa porfa accumulatori

iﬂ.-

Tipologia misuratore
differenziale di pressione

per sistemazioni
opertura

0 in coperfura

S 8 REGIONE
B B PIEMONTE

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO PIEMONTE

nome file:
Progetto esecutivo completo

Via Madama Cristina, 83
10124 Torino

~

IN COPERTURA: camino con cappello cinese

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA

CAPPEL VERDE N° 8

CIG. 6792759 AOC

. \\uhk_ olr}.a.._._Fr%_v{#U Ve
I R.U.P.
Arch. Mauro Zm:mmjﬂ:

0f

EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO

R:

C:

aggionamento

descrizione

redatto

controllato

approvato data

DOTT. ING. ALDO ABONDIO
Via del Sacco n*30

25047 Darfo Boario T.— BS
Tel. e fax 0364.535484
aldo_abondio@fastwebnet.it
aldo.abondio@ingpec.eu

E.D.I.S.U. PIEMONTE

Responsabile Servizi Tecnici Edilizia Generale
mauro.meneghetti@edisu-piemonte.it

04

TAVOLA AGGIORNAMENTO

IMPIANTI VV.F.

Oggetto:
Zona filtro tipo:

SITUAZIONE DI PROGETTO

Pianta e particolari costruttivi

Nome file:

Percorso file:

Data:
27/07/2016

Seala: 195 — 110




