LEGENDA

TUBAZIONE A PAVIMENTO IN PVC SOTTO TRACCIA PER DISTRIBUZIONE IMPIANTI

TUBAZIONE A SOFFITTO IN PVC SOTTO TRACCIA PER DISTRIBUZIONE IMPIANTI

CANALE PVC 150X80 2 SEPARATORI

SAN

MONTANTE / DISCESA REALIZZATO IN CANALE PVC 150X80

PUNTO LUCE A PARETE

PUNTO LUCE A SOFFITTO

FARETTO DA INCASSO 11W 230V A SOFFITTO
FARETTO PER CONTROSOFFITTO DELLA FOSNOVA ENERGY 2000 FL

PULSANTE NA

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE INCASSATO IP4X

DEVIATORE INCASSATO IP4X

o N O] @) X | %

INVERTITORE INCASSATO IP4X

CORPO ILLUMINANTE AUTONOMO DI EMERGENZA A LED 600 Lm / 230 V

W

PLAFONIERA AL NEON 4x18W IP4X INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO

CORPO ILLUMINANTE AUTONOMO DI EMERGENZA 8W A LED COMPLETO DI INDICATORE D'USCITA

GRUPPO DI EMERGENZA AUTONOMO INSERITO NEL CORPO ILLUMINANTE

PRESA A SPINA 2x10+PE INCASSATA IP4X DERIVATA DA IMPIANTO LUCE

PRESA TRASMISSIONE DATI INCASSATA IP4X

PRESA TV INCASSATA IP4X

PRESA TELEFONICA INCASSATA IP4X

| | | | 75

PUNTO FM BIPRESA 10/16A

FARETTO AD INCASSO DOPPIO ISOLAMENTO IP67

FARETTO AD INCASSO A LED 2W CON LENTE

STRISCIA LED A SOFFITTO 10W/m

&)

w7
AR N

RIVELATORE DI PRESENZA PERSONA PER COMANDO LUCI (LETTURA 360°)

COLLETTORE IMPIANTO CLIMAT. + POMPA DI CIRCOLAZIONE + LINEE ALIMENTAZIONE E BUS KNX

SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ENERGIA ELETTRICA (LUCI - FM)

SCATOLA DI DERIVAZIONE PER TV

SCATOLA DI DERIVAZIONE PER TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI

SCATOLA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTO DI TERRA

PUNTO ALLACCIO VENTILCONVETTORE

PUNTO ALIMENTAZIONE TERMOSTATO/SONDA AMBIENTE(H INSTALLAZIONE 150cm)+ CAVO KNX

PUNTO PRESA TD TIPO USB

nel

E*ulanuﬂﬁ

UPS GRUPPO DI CONTINUITA' STATICO 10kW AUTONOMIA 25minuti 50% DI CARICO P+N/P+N
COMPLETO DI PUNTO PRESA TD TIPO USB PER CONTROLLO REMOTO

ALTRA PROPRETA'
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PIANTA PTANO

INTERRATO

—

VIA PORTA PALATINA

O
m
m

GRUPPO PRESE CEE IP67 INTERBLOCCATE CON FUSIBILI : N° 1 3P+N+PE/16A + N° 2 P+N+PE/16A
+ INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFF. 4P CURVA C In=32A Icc=6kA 1dn=0,03A CLASSE AC

SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ARRIVO LINEA GANERALE

LAMPADA A PARETE/PLAFONE TIPO DISANO OBLO COD=747

Je5

PUNTO TASTIERA ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE ALLARME ANTI-INTRUSIONE

H

PUNTO CONTATTO MAGNETICO PORTA O FINESTRA IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

500

PUNTO RIVELATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

PUNTO SIRENA AUTONOMA IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

ELETTROMAGNETE 50 kg CON PULSANTE DI SBLOCCO CON COMANDO MANUALE E DA CENTRALE

CENTRALE ANTI-INTRUSIONE CON ACCUMULATORI 2 ZONE

TELECAMERA CON AZIONAMENTO DA INTERVENTO IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

iR

PUNTO DI COMANDO APRE/CHIUDE SERRAMENTO MOTORIZZATO

@u PULSANTE AD ACCESSO PROTETTO(COPERCHIO IN VETRO) PER MANOVRA DI EMERGENZA
PE

@u PULSANTE INDIRIZZATO PER ALLARME INCENDIO

Pl
I@I RILEVATORE DI FUMO AD INDIRIZZAMENTO SINGOLO
@ RILEVATORE DI FUMO AD INDIRIZZAMENTO SINGOLO INSTALLATO NEL VANO CONTRO-SOFFITTO
CON LED REMOTO DI SEGNALAZIONE

E SIRENA INDIRIZZATA PER ALLARME INCENDIO
®nm_.u TARGA OTTICO-ACUSTICA INDIRIZZATA PER ALLARME INCENDIO
I@I RILEVATORE DI FUMO E CALORE AD INDIRIZZAMENTO SINGOLO
I®I RILEVATORE DI FUMO CON CAMERA DI ANALISI AD INDIRIZZAMENTO SINGOLO
E CENTRALE ALLARME INCENDIO DIGITALE 2 ZONE
E SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE (500W) 6 ZONE

EQUIPOTENZIALITA' COLLETTORE

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE

COLLETTORE DI TERRA

POSTAZIONE MICROFONO

SUONERIA 230V
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PULSANTE DI CHIAMATA CON TARGA PORTA NOME

ELETTROSERRATURA

COMANDO APERTURA/CHIUSURA PERSIANA/LUCERNARIO

PUNTO DIFFUSORE IMPIANTO EVAC

%EEF@#E

LAMPADA A SOSPENSIONE LED

$ 4
&

FARO A FASCIO STRETTO COMANDATO DA IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

NOTA

1 PerR
DOVRA' ESSERE RIPRISTI

BARRIERE DELLE QUALI

OGNl ATTRAVERSAMENTO Dl
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COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO

NATO 1L COMPARTIMENTO MEDIANTE OPPORTUNE

CONFORMITA" E CORRETTA INSTALLAZIONE

DOVRA™ ESSERE RILASCIATA DICHIARAZIONE DI

ANDRONE CARRAIO
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N.B.: La posizione di tutte le apparecchiature elettriche
dovra essere verificata in fase esecutiva
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